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Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Jasle

ODDZIAL. LABORATORYJNY

ul. Koralewskiego 13

e g iy 38-200 Jasto
,//’"\\\\‘\ B%m www.sanepidjaslo.pl
COAMT SRS tel: (13) 446 30 09, fax: (13) 446 34 66,

e-mail: psse.jaslo@pis.gov.pl

Jasto, dnia 14.11.2019

SPRAWOZDANIE Z BADAN NR POL-HK.711.3627.1715.2019

Nazwa i dane
kontaktowe klienta:

Cel badania:

Identyfikacja obiektu
badania:

Prébki pobrat 1
dostarczyl/pomiary
wykonal

Procedura pobierania
probek/dokonywania
pomiaréw

Podstawa
przeprowadzenia
badan

Miejsce wykonania
badan

Data przyjecia do
badan:

Stan obiektow
w chwili przyjecia

do badan:

Kody obiektow badan: 3627.1715.2019

Gmina Wisniowa
38-124 Wisniowa

wyniki przeznaczone do oceny zgodnosci z wymaganiami w obszarze
regulowanym prawnie

a/ rodzaj : probka wody do spozycia przez ludzi
b/ miejsce pobrania : wodocigg w Kozliowku- Szkola Podstawowa

przedstawiciel Zleceniodawcy

zgodnie z wymaganiami zalgeznika ZD/IS/L/16/04 do Instrukcji IS/L/16
. Kryteria wstegpnej oceny probek przyvimowanych do laboratorium”

a/ zlecenie- z 05.11.2019
b/ protokot pobrania probki Nr: -

Oddzial Laboratoryjny PSSE w Jasle — Pracownia Higieny Komunalnej
08.11.2019

05.11.2019 9. Zakonczenie badan:

bez zastrzezen
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11. Wyniki badan,
zastosowane metody:

Najwyzsza Wynik korncowy
Nazwa badanego Jednostka | dopuszczalna | badania B Zastosowana metoda
parametru zawarto$é? badawcza
Metnos¢ NTU 1,0 0,79 +0,08 PN-EN ISO 7027:2016-09
PN-EN ISO 7887:2012
Barwa -
arva gk (P e +Ap1:2015-06, Metoda C
Zapach " TON - 2
e PN-EN 1622:2006
akeepto-
walny
Stgzenie jondw wodoru pH 6,5-9.5 72T k01 PN-EN I1SO 10523:2012
Przewodnosé HS/em 2500 575 =18 PN-EN 27888:1999
elektryczna wiasciwa
w 25°C
Temp. pomiaru 20,8°C
Korekta za pomocy urzadzenia do
Kompensacji wplywu temperatury
Glin g/l 200 <40 PN-92/C-04605/02 ¥
Bakterie grupy coli
(jtk/100 ml) 0 ]
Escherichia coli EE_]E;\;) :3%3308-1 203412
(jtk/100 mi) G 0 S
Enterokoki PN-EN ISO 7899-2:2004
(jtk/100 ml) 0 0
Ogolna liczba mikroorganizmow w (2242)°C ’ bez PN-EN 1SO 6222:2004
po72h  (jtk/ml) Rigprawidlawych 174 [135;224]
zmian

12. Informacje dodatkowe:
- uzupetnienia, odstepstwa, ograniczenia metod: brak

- okreslenie niepewnosci wyniku: Y niepewnosé rozszerzona przy poziomie ufnosci 95% i k=2 (nie
uwzglednia etapu pobierania prébek)
- inne: ¥ wymagania jakim powinna odpowiada¢ woda przeznaczona do spozycia przez ludzi
{ Rozp. Min. Zdrowia z 07.12.2017r., Dz.U. 2017 poz. 2294)
* norma wycofana przez Polski Komitet Normalizacyjny
* zaleca sig aby ogélna liczba mikroorganizméw nie przekraczata 200 jtk/ ml w kranie konsumenta

13. Badania wykonat: Aneta Turek, Marzena Szewczyk
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Autoryzowal

(imig, nazwisko, stanowisko, podpis)

- dane dostarczone przez klienta
*- badania wykonane przez podwykonawce
" - badanie poza zakresem akredylacji

Wyniki dotyczg wylgeznie obiektow dostarczonych do badan

Laboratorium udestgpnia Klientowi wszelkie dodatkowe informacje n/t wykonanych badan

Wszelkie uwagi nalezy zglasza¢ w ciggu 14 dni od daty otrzymania sprawozdania

Niniejsze sprawozdanie nic moze by¢ bez pisemnej zgody Dyrektora PSSE powielane inaczej jak tylko w catosci
Sprawozdanie sporzadzono w 3. jednobrzmigcych egzemplarzach

KONIEC SPRAWOZDANIA
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